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SECTOR PAMPACHICA - IQUITOS

Electro Oriente S.A., hace de conocimiento público, que el miércoles 10 
de junio de 2020 en horas de la noche, se registró un cortocircuito 
franco entre fases, perjudicando al Transformador de distribución de 
energía eléctrica de 160 KVA ubicado en la Urbanización Calvo de Araujo, 
por el sector de Pampachica distrito de Iquitos, interrumpiendo el servicio 
eléctrico en la zona.

El personal técnico, realizó las operaciones respectivas y el cambio de la 
unidad fallada, reponiendose el servicio de energía eléctrica el día de 
hoy 11 de junio de 2020 a las 9.30 horas. 

Iquitos, 11 de junio de 2020

Electro Oriente S.A., ofrece sus disculpas a los clientes afectados por la 
restricción no programada del servicio eléctrico.

INTERRUPCIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO ELÉCTRICO
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